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P:1.40
3 FX

 D
N

200 + 1 D
N

100 + 1 D
N

80

ED
F cables M

T en nappe

P:0.70

3 fx D
N

200 + 1 D
N

100 + 1 D
N

80 P:0.80

P0.80
P:1.20

6 fx DN200 + 4 fx DN1000 P:1.00

3 fx DN80 BT P:0.80

1 cable M
T P:0.50

48 fx PVC dn 150

Poste Source

CH
EN

ET

8 HTA 240 alu 1997

BTA
 4 D

N
35 alu

P:0.75

15 FX DN150 EGS ESSONNE

3DN200
+2DN100

3D
N

200
+2D

N
100

3DN200

+2DN100

3FX DN 200+1DN100+1DN80

3 DN200 + 2 DN100

3 DN200 + 2 DN100

ED
F cables M

T en nappe

3 DN200 + 2 DN80

3 DN200 + 2 DN100

ED
F CA

BLE CH
EN

ET-D
A

V
ID

1 63 K
V

 1600 M
M

² + 1 TELECO
M

 + 1 C TERRE

ED
F CA

BLE CH
EN

ET-D
A

V
ID

2 63 K
V

 1200 M
M

² + 1 TELECO
M

 + 1 C TERRE 120 M
M

²

ED
F CA

BLE CH
EN

ET-SEN
A

RT 225 K
V

 1200 M
M

² + 1 C TERRE 150 M
M

²

EDF CABLE AQUEDUCS-DAVID 63 KV 400 MM²  ALU. + 1 C TERRE

EDF CABLE AQUEDUCS-PONT DU MEE 63 KV 800 MM² ALU. + 1 C TERRE

2 FX
 D

N
100

P:1.80

P:1.15

ED
F CA

BLE A
Q

U
ED

U
CS-CH

EN
ET1 225 K

V
 1200 m

m
² + 1 TELECO

M
 + 1 C TERRE

ED
F CA

BLE A
Q

U
ED

U
CS-CH

EN
ET2 225 K

V
 1200m

m
² + 1 TELECO

M
 + 1 C TERRE

P:0.80

3 D
N

200 + 1 D
N

100 + 1 Pe D
N

50
3 D

N
200 + 2 D

N
100

ED
F cables M

T en nappe

2 DRAINS DN60

Octobre 1999
Octobre 1999

Juin 1997
Juin 1994

M
ars 1997

N
ovem

bre 1999
Février 1997

EDF CABLE CHENET-SENART 225 KV 1200 MM² + 1 TELECOM + 1 C TERRE 150 MM²Mars 1997
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Galerie Ø 2900
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LIMITE DE PROPRIETE

PANHARD DEVELOPPEMENT S.A.S.

SURFACE DU TERRAIN

DIVISION EST = 121.660 m²
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Crête = TN +3.00 m

Crête = TN +3.00 m

POINT n°4
GS 83,23 NGF

POINT n°5
GS 83,42 NGF

POINT n°6
GS 83,62 NGF

POINT n°3
GS 82,94 NGF

POINT n°2
GS 82,74 NGF

POINT n°1
GS 82,79 NGF

POINT n°8
GS 82,92 NGF

PI n°3

AIRE DE MISE EN STATION

DES ENGINS

4,00 x 8,00 m

PI n°4

P
I
 
n
°
5

PI n°6

AIRE DE MISE EN STATION

DES ENGINS

4,00 x 8,00 m

PI n°7

AIRE DE MISE EN STATION

DES ENGINS

4,00 x 8,00 m

PI n°8

AIRE DE MISE EN STATION

DES ENGINS

4,00 x 8,00 m

PI n°9

AIRE DE MISE EN STATION

DES ENGINS

4,00 x 8,00 m

P
I
 
n
°
1
0

PI n°2

AIRE DE MISE EN STATION

DES ENGINS

4,00 x 8,00 m

PI n°1

AIRE DE MISE EN STATION

DES ENGINS

4,00 x 8,00 m

CONTINUITE DU MERLON PAYSAGER

SUR PARCELLE DIVISION OUEST

SERVITUDE DE PASSAGE

POUR ACCES VL DIVISION EST

RACCORDEMENT
RESEAU PUBLIC GAZ

INCENDIE

RACCORDEMENT AU
RESEAU PUBLIC AEP
+ DISCONNECTEUR
SUR ALIMENTATION AEP

RACCORDEMENT
RESEAU PUBLIC FT
ET ELEC B.T.

A.E.P.GAZ

ELEC B.T.
FT

A.
E.

P.

G
AZ

EL
EC

FT

A.
E.

P.

EL
EC

 B
.T

. /
 M

.T
.

FT

A.E.P.
ELEC M.T.

FT

A.E.P.
ELEC M.T.

FT

A.E.P.

A.E.P. A.E.P.

ELEC B.T.

FT

GAZ

ELEC

FT

INCENDIE
INCENDIE INCENDIE

IN
C

EN
D

IE

INCENDIE INCENDIE

INCENDIE

A.E.P.

ELEC
FT

INCENDIE

SEPARATEUR
HYDROCARBURES

RACCORDEMENT
RESEAU PUBLIC EU
+ VANNE DE BARRAGE

EP VOIRIES EP VOIRIES EP VOIRIES

CANIVEAU A FENTECANIVEAU A FENTE

CANIVEAU A FENTE

EP VOIRIES EP VOIRIES EP VOIRIES

EP TOITURE EP TOITUREEP TOITURE

EP TOITURE EP TOITURE EP TOITURE

EP TOITURE

EP TOITURE

EP TOITURE

EP TOITURE

EP TOITURE

EP
 T

O
IT

U
RE

EP
 T

O
IT

U
RE

EP
 V

O
IR

IE
S

EP
 V

O
IR

IE
S

EP
 V

O
IR

IE
S

EP
 V

O
IR

IE
S

EU

EU

EU

EU

EU

EU EUEU
EU

EU

EU

EU

EL
EC

ELEC M.T.ELEC M.T.

EL
EC

 M
.T

.

RACCORDEMENT
RESEAU PUBLIC
ELEC M.T.

REJET EP VOIRIES
DANS BASSIN DE

RETENTION EP

REJET EP TOITURES DANS
BASSIN DE RETENTION EP

EU

EP VOIRIES EP VOIRIES

EP

EP

EP

EP

BUREAUX / LOCAUX SOCIAUX

HALLE DE TRI PETITS COLIS

POSTE DE GARDE

LOCAL

CHAUFFEURS

LOCAUX

MAINTENANCE

ABRI

2 ROUES

EP

EP

REJET DES EP DANS BASSIN EP
DE LA ZAC DES HAIES BLANCHES

DEBIT DE FUITE DE 1L/s/Ha

VANNE DE
CONFINEMENT

POSTE DE
REFOULEMENT

NOUE DE RETENTION DES EP SURFACE = 2.949 m²

PROFONDEUR = 1,55 m

VOLUME TOTAL = 4.565 m³

VOLUME DES EAUX PLUVIALES DE VOIRIES = 3.355 m³

VOLUME DES PLUVIALES DE TOITURE = 1.210 m³

E.P. TOITURE

E.P. VOIRIES

A.E.P.

GAZ

E.U.

INCENDIE

FT

ELEC

SPK

RESEAU GAZ

RESEAU TELECOM

RESEAU ENTERRE EDF EXISTANT

POTEAU INCENDIE EXISTANT PUBLIC

POTEAU INCENDIE PROJETE

REGARD AEP PROJETE

RESEAU EAUX INCENDIE (EI) PROJETE

RESEAU AEP

RESEAU SPRINKLER

RESEAU EP DE TOITURE

RESEAU EP DE VOIRIE

RESEAU ELECTRICITE

RESEAU EU

VANNE DE CONFINEMENT

POSTE DE REFOULEMENT

SEPARATEUR HYDROCARBURE

VANNE DE BARRAGE

N

ARCHITECTE

PROMOTEUR - INVESTISSEUR

S.A.R.L. d'architecture ARCHI-FACTORY

Espace du Ter

13, Boulevard Jean Monnet

 56260 LARMOR-PLAGE

+33 (0)2 97 35 08 80

Contact@Archi-Factory.eu

PANHARD DEVELOPPEMENT

10, rue Roquépine

75008 PARIS

+33 (0)1 42 56 26 46

PANHARD DEVELOPPEMENT S.A.S.

D IVISION EST

CONSTRUCTION D'UNE HALLE DE TRI PETITS COLIS

RUE DU BOIS DE L'ECU

91830 LE COUDRAY-MONTCEAUX

ASSISTANT MAITRISE D'OUVRAGE

J.B.D. EXPERTISE

53 rue de la Chaussée d'Antin

75009 PARIS

+33 (0)1 74 30 38 42

jbr@jbdexpertise.com

COTES D'IMPLANTATION ALTIMETRIQUES DE REFERENCE :
- BATIMENT A / HALLE DE TRI PETITS COLIS = + 85,00 NGF
- BATIMENT B / BUREAUX / LOCAUX SOCIAUX = + 85,00 NGF
- BATIMENT C / PASSERELLE = + 89,80 NGF
- BATIMENT D / POSTE DE GARDE = + 84,80 NGF
- BATIMENT E / LOCAL CHAUFFEURS = + 84,80 NGF
- BATIMENT F / LOCAUX MAINTENANCE = + 84,40 NGF
- BATIMENT G / ABRI 2 ROUES = + 85,00 NGF

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
 
L
A

 
D

E
M

A
N

D
E

 
D

E
 
P

E
R

M
I
S

 
D

E
 
C

O
N

S
T

R
U

I
R

E

2
9
 
M

A
R

S
 
2
0
1
8

0881 1/750ème

MC

0881-V11-GENERAL.dwg

AUTOCAD 2016

PRINCIPE DES RESEAUX

& DE RACCORDEMENTS

- V11 -

C-06

| LEGENDE DES RESEAUX


